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Montageanleitung Lichtkuppeln und Aufsetzkrdnze

Die vorliegende Montageanleitung beinhaltet Grundregeln und Hinweise fiir Transport,
Verpackung, Lagerung, Montage, Wartung und Pflege von alwitra-Lichtkuppeln und alwitra-
Aufsetzkrdnzen. Sie ist Herstellervorschrift sowie Leitfaden fiir Verarbeiter und bauleitendes
Personal. Dariiber hinaus enthélt die Montageanleitung Hinweise zur Wartung und Pflege
fir den Nutzer. Die Einhaltung aller relevanten technischen Regeln — verdffentlicht in
Normen und Richtlinien — sowie Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften wird
vorausgesetzt.

Bei der Ausfiihrung von Dachabdichtungsarbeiten mit EVALON® oder EVALASTIC® gilt

zusatzlich die entsprechende Verlegeanleitung in der jeweils giiltigen Fassung.

Stand: Dezember 2018

Technische Anderungen vorbehalten.

Verpackung, Transport, Lagerung und Entsorgung

e Priifen Sie, ob die Lieferung vollstdndig und die Lichtkuppel samt Aufsetzkranz unbe-
schadigt ist.

e Je nach GroBe des Aufsetzkranzes bzw. der Lichtkuppel sind zwei bis vier Personen fiir
den Transport und das Handling auf dem Dach erforderlich.

e Zur Vermeidung von Uberhitzung (Hitzestau unterhalb oder innerhalb der Lichtkuppel)
darf die Lichtkuppel nicht ohne ausreichende Hinterliiftung flach auf die Dachflache
oder den nicht montierten Aufsetzkranz gelegt werden.

e Lichtkuppeln und deren Zubehdrteile miissen trocken gelagert werden. Insbesondere
Beanspruchungen durch Feuchtigkeit (Regen, Schnee, Tau, ...) an der Unterseite (Innen-
seite) vor dem Einbau der Lichtkuppeln sind unbedingt zu vermeiden.

e Die flaichendeckende Entsorgung aller Verpackungen von alwitra-Produkten erfolgt mit
dem Ziel der Bauabfallverwertung ohne Zusatzkosten {iber die regionalen INTERSEROH
Partner (Vertragsnummer 25288). Voraussetzung dafiir ist die Sortierung der Abfélle auf

der Baustelle.



Montage des Aufsetzkranzes

Allgemeine Hinweise

alwitra-Lichtkuppeln diirfen ausschlieBlich auf alwitra-Aufsetzkranzen montiert werden.
Bei der Montage von alwitra-Lichtkuppeln {iber einem unbeliifteten Raum muss
dieser Raum ein Mindestvolumen von 3 m3 aufweisen, damit ein schadlicher Hitze-
stau vermieden wird.

alwitra-Aufsetzkrdnze kdnnen bis zu einer Dachneigung von max. 25° montiert werden.
Bitte beachten Sie, dass gemaf} den Regelwerken die Hohe des Aufsetzkranzes tiber
der fertigen Dachoberflache (einschl. eines eventuellen Belags wie Kies oder Griin-
dachsubstrat) bei Dachneigungen bis 5° mind. 15 cm und bei Dachneigungen grof3er
5° mind. 10 cm betragen muss.

Geman verschiedener Forderungen und Vorschriften (z.B. DIN 4426, ASR A2.1, usw.)
sind, z.B. bei Verkehrswegen auf dem Dach, Lichtkuppeln dauerhaft gegen Durchsturz

zu schitzen.

Aufsetzkranz

e Die Montage des Aufsetzkranzes erfolgt auf einem Bohlen-
kranz oder einer dhnlichen, geeigneten Unterkonstruktion.
Das OffnungsmafB des Bohlenkranzes muss dabei dem

NennmaB (=Dacho6ffnungsmaf) des Aufsetzkranzes ent-

B e sprechen. Eventuell vorhandene innenseitige Bekleidungen
= VP ; ; ‘ des Bohlenkranzes (in der Regel 2-3 cm pro Seite) miissen
B beriicksichtigt werden (siehe Abb. 1).

Aufsetzkrdnze des Typs 1620 und 3020 sind zusatzlich mit

Al S einer umlaufenden Nut ausgestattet, in die eine Trocken-

bauplatte bis zu einer Dicke von 12,5 mm eingeschoben werden kann. So kann das stumpfe

StoBen der Trockenbauplatten gegen die Unterseite des Aufsetzkranzes entfallen.

e Den Aufsetzkranz nur auf einer ausreichend ebenen Flache montieren.



Montage des Aufsetzkranzes

e Wird der Aufsetzkranz auf eine zuvor verlegte Dachbahn aus EVALON® oder EVALASTIC®
montiert, welche bis an die Innenkante (Offnung) des Bohlenkranzes gefiihrt ist, so ist
eine zusétzliche Randfixierung der Flichenabdichtung (sog. MaBnahme zur Aufnahme
horizontaler Kréfte) nicht mehr erforderlich (siehe Abb. 1).

e Es sind ausschlieBlich geeignete, auf den Untergrund abgestimmte Schrauben (z.B.
Holzschrauben 5,0 x 60 mm oder Metallschrauben 4,8 x 60 mm) mit Unterlagscheiben
aus Edelstahl (6,4 x 30 mm oder 5,3 x 30 mm) zu verwenden. Die Schrauben sind im
Lieferumfang nicht enthalten. Beginnend jeweils 7,5 cm von einer Ecke des Aufsetz-
kranzes ist dieser mit der Unterkonstruktion zu verschrauben. Der Abstand der einzelnen
Schrauben untereinander darf 30 cm nicht iiberschreiten (sieche Abb. 2). Schrauben
Sie den Aufsetzkranz an der Unterkonstruktion durch die entsprechende Markierungsrille

(siehe Abb. 3) im Flansch fest.
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Aufsetzkrdnze mit Anschlussmanschette

Auf Wunsch werden alwitra-Aufsetzkranze mit einer werkseitig angebrachten
Anschlussmanschette aus EVALON® oder EVALASTIC® ausgestattet. Somit konnen die am
Aufsetzkranz vormontierten Anschlussbahnen direkt und materialhomogen mit der Flachen-
bahn verschweit werden. Die entsprechenden Bereiche sind vor der Verschweiffung zu

reinigen (siehe hierzu die Verlegeanleitungen EVALON® bzw. EVALASTIC®).

Aufsetzkranze ohne Anschlussmanschette
e Anschluss mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen
Beim Anschluss mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen sind die Aufsetzkranze bis zum

oberen Rand durch vollstandiges Eindichten einzufassen und an die Flachenabdichtung



Montage des Aufsetzkranzes

anzuschlieen (z.B. mit selbstklebenden Anschlussbahnen aus EVALON® VSKA oder
EVALASTIC® VSKA). Am oberen Rand ist der Dachbahnenanschluss gegen Abrutschen zu
fixieren und regensicher zu verwahren.

e Anschluss mit Polymerbitumenbahnen
Beim Anschluss mit Polymerbitumenbahnen sind die Aufsetzkrdnze bis zum oberen
Rand durch vollstandiges Eindichten des Aufsetzkranzes einzufassen. Vorzugsweise
sind hierzu Kaltselbstklebebahnen mit entsprechendem Voranstrich zu verwenden, um
eine Schddigung des Aufsetzkranzes durch das Aufschweifien mit offener Flamme zu
vermeiden. Werden Polymerbitumen-Schweifbahnen angeschlossen, dann hat die
Verarbeitung im ,Klappverfahren* zu erfolgen. Der Aufsetzkranz ist hierzu in der Regel
mit einem geeigneten Voranstrich zu versehen. Eine offene Flamme darf in keinem Fall
direkt auf den Aufsetzkranz gerichtet werden. Am oberen Rand ist der Dachbahnen-

anschluss gegen Abrutschen zu fixieren und regensicher zu verwahren.

Montage der Lichtkuppel

ACHTUNG: Die schwarzen Kunststoff-Muttern an den Montagepunkten der Lichtkuppel

diirfen nicht gelost oder demontiert werden. Diese sind werkseitig montiert und bediirfen

keinerlei Modifikation.

e Die Lichtkuppel mittig auf den Aufsetzkranz oder den am Aufsetzkranz montierten Liifter-
rahmen auflegen, so dass der Uberstand der Lichtkuppel an allen Seiten gleichmé&Big ist.

e Schrauben Sie die mitgelieferten, selbstbohrenden Schlitz-Edelstahlschrauben
(5,0 x 60 mm) an den Montagepunkten (schwarze Muttern) — bei Aufsetzkranzen aus PVC
ohne vorzubohren — in den Aufsetzkranz bzw. Liifterrahmen. Die Schrauben sind Teil
des Lieferumfangs und befinden sich in einem Eckschutz-Karton der Lichtkuppel.

e Ziehen Sie die Schrauben tber Kreuz, gleichmafig und nicht zu fest an. Die Schrauben

diirfen zum Eindrehen nicht behandelt (z.B. eingefettet) werden.



Montage der Klick-Kappe und des Demontageschutzes

e Wenn alle selbstbohrenden Schlitz-Edelstahlschrauben

Klick-Kappe
A fest angezogen sind, miissen die Schraubenkdpfe von
[
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St oben mit den mitgelieferten Schrauben-Sicherungskappen

Sicherungskappe

selbstbohrende (Demontageschutz, Abb. 4 Nr. 2) abgedeckt werden. Die

Edelstahlschraube

Schrauben-Sicherungskappen sind den Schrauben beige-

] packt. Hierzu sind diese Schrauben-Sicherungskappen
Abbildung 4

so einzudriicken, dass man im eingebauten Zustand auf
den konvexen Teil der Kappe schaut (siehe Abb. 4).
e Danach miissen alle Montagepunkte mit jeweils einer
Klick-Kappe abgedeckt werden. Diese befinden sich
=
AV

ebenfalls in einem Eckschutz-Karton der Lichtkuppel.

ca.5mm

= Die Klick-Kappe wird auf die Mutter gedriickt und mit

] einer Drehbewegung fixiert. Hierbei setzt sich die

Abbildung 5
Klick-Kappe ca. 5 mm tiefer auf den Montagepunkt
(siehe Abb. 5).

e Die richtige Position ist erreicht, wenn die matte Linie
auf der Kappe parallel zu den zwei Aussparungen der
Mutter des Montagepunktes steht (siehe Abb. 6). In
diesem Zustand sitzt die Kappe fest und regendicht

] auf der Mutter, kann aber wieder entfernt werden.

Abbildung 6

e Zurendgiiltigen Fixierung wird die Kappe durch kréaftiges

Driicken nach unten auf der Mutter des Montagepunktes

arretiert (siehe Abb. 7). Hierbei ist ein deutliches
Klick-Gerdusch zu héren. Danach ist die Lichtkuppel

nicht mehr beschadigungsfrei demontierbar.

Abbildung 7



Anbauteile / Offnungsmechanismen

Lichtkuppelsysteme mit Offnungsvorrichtungen sind werkseitig mit den notwendigen Beschlag-
teilen am Aufsetzkranz und am Liifterrahmen vormontiert. Gegebenenfalls sind die Offnungs-
aggregate (z.B. Handspindel oder Motoroffner) mittels Schnellverschliissen einzuhdngen.
Beim nachtréglich Einbau von Offnungsvorrichtungen ist grundsitzlich ein Lifterrahmen
notwendig und ggf. nachzuriisten. Es ist zu beachten, dass die Offnungsvorrichtungen
(Spindeloffner, Motoroffner) ausschlieBlich auf der Seite des Aufsetzkranzes mit innen-
liegendem Verstdarkungsprofil aus Metall befestigt werden konnen. Diese Seite ist durch
Aufkleber oben auf dem Aufsetzkranz zu erkennen und kann ggf. mithilfe eines Magneten
ermittelt werden. Die Offnungsrichtung ist dadurch zwingend vorgegeben. Weitere Infor-
mationen entnehmen Sie bitte den gesonderten Montage- und Installationshinweisen, die

im Lieferumfang der entsprechenden Montage-Sets enthalten sind.

Wartung und Pflegehinweise

e Die Befestigungen (Klick-Kappen, Beschldge, etc.) der Lichtkuppel und das Dichtungs-
band (Lichkuppelschale zu Aufsetzkranz, Liifterrahmen zu Aufsetzkranz bzw. zu
Lichtkuppelschale) sind einmal pro Jahr auf ihre Funktionstiichtigkeit zu kontrollieren.

e Lichtkuppel und Aufsetzkranz nicht mit Stoffen in Verbindung bringen, die nicht fiir PVC,
Acryl (PMMA) oder Polycarbonat (PC) geeignet sind.

e Verwenden Sie zur Reinigung ausschlief3lich Wasser oder eine sanfte Seifenlauge und
splilen Sie anschliefend griindlich mit reichlich Wasser ab. Losemittel oder abrasive
Reinigungsmittel (z.B. Scheuermilch) diirfen nicht verwendet werden.

e Zum Reinigen der Aufsetzkranze konnen spezielle PVC-Reiniger verwendet werden.

Wichtige Information:

Lichtkuppeln werden aus Kunststoff hergestellt und sind daher nicht vollstdandig
dampfdicht. Deshalb besteht die Moglichkeit, dass unter gewissen Bedingungen Kondensat
in oder an der Innenseite der Lichtkuppel entsteht. Dieses Kondensat hat keinen Einfluss
auf die Qualitdt oder die Lebensdauer der Lichtkuppel und bildet sich im Regelfall zuriick.
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